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§-1 耐震診断方針 

 

 建築施設の耐震診断については、「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 平成

8 年版／（財）建築保全センター」に準拠する。 

 煙突の耐震診断については、「既存鉄筋コンクリート造煙突の耐震診断指針・同解説／（一

財）日本建築防災協会」に準拠する。 

 施設の耐震安全性の分類はⅡ類、重要度係数 I=1.25 とし、崩壊時の層間変形角は、RC

造及び SRC 造については 1/200、S 造については 1/100 とする。 

 必要保有水平耐力の考え方については、「建築物の構造関係技術基準解説書」による。 

 現地目視調査にて、壁の有無、補強方法、施工性を確認の上、補強案を立案する。 

 

§-2 本館耐震診断 

（1） 構造概要 

 本建物の診断は吹抜けが 2 か所ある為、各方向のゾーン検討を行う。 

 ゾーン数は、当初設計においては X 方向 5 ゾーン、Y 方向 3 ゾーンとなっていたが、吹

き抜けのある実態の形に合せて各方向とも 4 ゾーンに見直しを行う。 

 立面的には、主体構造が下層 RC、SRC 造、上層 S 造により、必要保有耐力の割増係数

Fs が上層で大きくなり診断結果を下げる要因となっている。 

 保有水平耐力は官庁基準での層間変形角 RC、SRC 造 1/200、S 造 1/100 により、各ゾー

ン、各方向で性状が異なり、耐震壁の増し打ち、鉄骨ブレース等の追加補強を想定する。 

 耐震診断は、全体モデルとゾーンモデルにて行う。 

 施設のモデル化については実際には地上 6 階の建築物であるが、床レベルにより 9 階建

てとしてモデル化を行う。 

 ゾーン分け方法は、スラブのせん断移動の最小部分にて行う。 

（2） 耐震診断概要 

1）施設全体として、XY 方向共、偏心率、剛性率の耐力割増しはない。 

 X 方向は、1、4、5、6 階にて「倒壊、崩壊の危険性がある」 

 Y 方向は、「倒壊、崩壊の危険性が低い」 

2）ゾーン 1 は、吹抜けにより実質 4 階建てであり、4 階にプラットホームの大スパンがある。 

 X 方向は、4 階にて層間変形が大きくなり、「倒壊、崩壊の危険性がある」 

 Y 方向は、「倒壊、崩壊の危険性が低い」 

3）ゾーン 2 は、両側吹抜けで屋根荷重を負担し、X方向 2スパンである。 

 X 方向は、高さ/辺長が大きいため、層間変形が大きくなり「倒壊、崩壊の危険性がある」 

 Y 方向は、「倒壊、崩壊の危険性が低い」 

4）ゾーン 3 は、下層 RC,SRC 造、上層 S 造である。 

 X 方向は、下層耐震壁付ラーメンの為、層間変形が大きくなり「倒壊、崩壊の危険性が

ある」 

 Y 方向は、「倒壊、崩壊の危険性が低い」 
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5）ゾーン４は、Y方向 4,6,8 通りの吹抜け面の剛性、耐力が高い為、Ｘ方向のみ検証する。 

 X 方向は、「倒壊、崩壊の危険性が低い」です。 

6）想定荷重 

 耐震診断における想定荷重は別紙による。 

 1 階部分に作用するプラント荷重（焼却炉）については、別途杭にて支持させるものと

し、診断の対象となる荷重として取り扱わない。 

（3） 補強方針 

耐震補強は、現地調査により鉄骨ブレース、新設耐震壁、既存耐震壁への増打ち、間柱設置に

て行う計画とする。 

（4） 地下の耐震診断 

保有水平耐力は、壁、柱量にて算定する。 

部分地下であるが、１階の必要保有水平耐力を全て負担しても、「倒壊、崩壊の危険性が低い」

結果となっている。 

（5） 杭の耐震診断 

保有水平耐力は、終局せん断耐力にて算定する。 

必要保有水平耐力は、１階と基礎 k＝0.5 より算定する。 

耐震診断結果は、「倒壊、崩壊の危険性が低い」となっている。 

 

 

 

構造概略図、補強図、耐震診断結果を次項に示す。 
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§-3 増築棟 耐震診断 

（1） 構造概要 

 本建物は、1 階、2 階が SRC 造のラーメン構造、3 階が 3 層建て S 造のブレース構造で

ある。 

 建物形式は、2 階、3 階の機器を鉄骨で覆う形態である。 

（2） 現状診断概要 

 保有水平耐力算定時の層間変形角の許容値については、官庁基準に準拠し S 造 1/100、

RC 造 1/200 としている。 

 診断結果は XY方向共、1 階、2 階の層間変形が大きくなり「倒壊、崩壊の危険性がある」

となっている。 

 増築棟は最大層間変形角が 1 階で決まるため、上部構造に余力があっても耐力として評

価できないため NG となっている。これについては、1 階、2 階を補強することで改善

される。 

（3） 補強方針 

 補強位置は、XY 方向共、平面的バランスを確保する為、2 か所ずつ配置する。 

 補強部材は、1 階には外壁がないため耐震壁を新設し、2 階が乾式壁であるため鉄骨ブレ

ースによる補強とする。 

 

構造概略図、補強図、耐震診断結果を次項にて示す。 
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§-4 ランプウェイ 耐震診断 

（1） 構造概要 

 基本的な性状は XY 方向共ラーメン構造であり、0-4 軸間は下部 RC 造、上部 S 造の混構

造となっている。 

 当時の設計方法は、上部 S 造部をペントハウス同等とし設計震度 k=1.0 としているが、

現行法では、S 造部の面積が 1/8 以上となるため階として取り扱うこととなり、下部 RC

造と一体構造としての設計が必要となる。 

 保有水平耐力算定の外力分布をそのまま採用すると、0-4 軸間は上部 S 造の変形が卓越

し下部 RC 造の変形が微小になり耐力が過小評価となることが考えられる。 

（2） 現状診断概要 

 ランプウェイは EXP.J（ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ）により本体が 5 つに分割された構造であるた

め、5 つの個別の建物として耐震診断を行った。 

 保有水平耐力算定時の層間変形角の許容値については、官庁基準に準拠し S 造 1/100、

RC 造 1/200 としている。 

 車路方向は、13-17 軸間コーナー以外、斜め梁がブレース効果となり「倒壊、崩壊の危

険性が低い」 

 車路直角方向は、ラーメン構造で層間変形が大きくなり「倒壊、崩壊の危険性がある」 

 0-4 軸間の XY 方向は、上層 S 造により層間変形が大きくなり「倒壊、崩壊の危険性が

ある」 

 5-9 軸間の Y 方向は、「倒壊、崩壊の危険性が低い」ですが、現地調査の目視により経年

指標を考慮し補強する 

（3） 補強方針 

 RC 造の補強は新設耐震壁の設置、S 造部分の補強は鉄骨ブレースにて行う。 

 

構造概略図、補強図、耐震診断結果を次項にて示す。 
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§-5 煙突 耐震診断 

（1） 構造概要 

 本煙突は、元端 4.1 m×7.0m、高さ 100m の RC 造の工作物である。 

 築年数は、竣工より約 29 年となっている。 

（2） 現状診断概要 

 耐震診断は、「既存鉄筋コンクリート造煙突の耐震診断指針・同解説」(財)日本建築防災

協会による。 

 解析モデルは、ファイバーモデルにて解析する。 

 XY 方向共、耐力が十分あり「倒壊、崩壊の危険性が低い」という結果となっているため、

当該施設の耐震補強は行わない。 

 

煙突形状、耐震診断結果を次項にて示す。 
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煙突 耐震診断

X 方向 Iso=0.60

位置 高さ CTi F Eo SD T Is Is/Iso
Hi

U 99.0
T 95.0
S 90.0 16.088 1.80 28.958 1.0 0.90 26.063 43.438
R 85.0 8.135 1.80 14.643 1.0 0.90 13.179 21.964
Q 80.0 5.783 1.80 10.409 1.0 0.90 9.369 15.614
P 75.0 4.538 1.80 8.168 1.0 0.90 7.352 12.253
O 70.0 3.331 1.80 5.995 1.0 0.90 5.396 8.993
N 65.0 2.694 1.80 4.849 1.0 0.90 4.364 7.274
M 60.0 2.267 1.80 4.081 0.9 0.90 3.305 5.509
L 55.0 2.082 1.80 3.747 1.0 0.90 3.372 5.620
K 50.0 1.710 1.80 3.078 1.0 0.90 2.770 4.617
J 45.0 1.475 1.80 2.655 1.0 0.90 2.390 3.983
I 40.0 1.330 1.80 2.394 1.0 0.90 2.154 3.590
H 35.0 1.148 1.80 2.067 1.0 0.90 1.860 3.100
G 30.0 1.003 1.80 1.806 0.9 0.90 1.463 2.438
F 25.0 0.913 1.80 1.644 1.0 0.90 1.480 2.466
E 20.0 0.809 1.80 1.456 1.0 0.90 1.311 2.184
D 15.0 0.738 1.80 1.328 1.0 0.90 1.195 1.992
C 10.0 0.679 1.80 1.223 1.0 0.90 1.100 1.834
B 5.0 0.628 1.80 1.130 1.0 0.90 1.017 1.696
A 0.0 0.576 1.80 1.037 1.0 0.90 0.933 1.556

Y 方向 Iso=0.60

位置 高さ CTi F Eo SD T Is Is/Iso
Hi

U 99.0
T 95.0
S 90.0 12.841 1.80 23.113 1.0 0.90 20.802 34.670
R 85.0 7.118 1.80 12.812 1.0 0.90 11.530 19.217
Q 80.0 5.082 1.80 9.147 1.0 0.90 8.232 13.721
P 75.0 3.990 1.80 7.182 1.0 0.90 6.464 10.773
O 70.0 2.948 1.80 5.307 1.0 0.90 4.776 7.961
N 65.0 2.295 1.80 4.132 1.0 0.90 3.719 6.198
M 60.0 2.020 1.80 3.636 1.0 0.90 3.273 5.454
L 55.0 1.754 1.80 3.157 1.0 0.90 2.841 4.736
K 50.0 1.534 1.80 2.762 1.0 0.90 2.486 4.143
J 45.0 1.300 1.80 2.340 1.0 0.90 2.106 3.511
I 40.0 1.135 1.80 2.042 1.0 0.90 1.838 3.064
H 35.0 1.038 1.80 1.868 1.0 0.90 1.682 2.803
G 30.0 0.944 1.80 1.699 1.0 0.90 1.529 2.549
F 25.0 0.839 1.80 1.510 1.0 0.90 1.359 2.265
E 20.0 0.745 1.80 1.342 1.0 0.90 1.208 2.013
D 15.0 0.675 1.80 1.215 1.0 0.90 1.094 1.823
C 10.0 0.622 1.80 1.120 1.0 0.90 1.008 1.680
B 5.0 0.583 1.80 1.049 1.0 0.90 0.944 1.574
A 0.0 0.535 1.80 0.964 1.0 0.90 0.867 1.446
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§-6 計量棟 耐震診断 

（1） 構造概要 

 本建物は、鉄骨屋根が付随した RC 造 1 階である。 

 基本架構は X 方向が片持ち柱形式、Y 方向が門型形式で、RC 壁に囲まれている。 

 鉄骨屋根の水平荷重は、全て RC 造にて負担させている。 

（2） 現状診断概要 

 耐震診断は、壁式コンクリートとして行う。 

 XY 方向共、耐力が十分あり「倒壊、崩壊の危険性が低い」という結果となっているため、

当該施設の耐震補強は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造概略図を次項にて示す。 
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§-7 タービン冷却設備棟 耐震診断 

（1） 構造概要 

 本建物は RC 造耐震壁付ラーメン構造である。 

 建物形式はポンプ室 11.0m×13.0m、高さ約 11.0m、電気・ファン室 10.0m×8.0m、高

さ約 6.0m で構成され、電気室の上部に壁式構造のチャンバー室が付随している。 

（2） 現状診断概要  

 建物モデルは、偏心率、剛性率を精査する為、実際のフレーム形状に合わせて地下 1 階、

地上 2 階、チャンバー室付とする。 

 建物は 1 階 XY 方向共、電気・ファン室の影響で偏心率割増が大きくなる。 

 XY 方向共、耐力が十分あり「倒壊、崩壊の危険性が低い」という結果となっているため、

当該施設の耐震補強は行わない。 

  

構造概略図、耐震診断結果は、次項にて示す。 
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