
別紙３

号炉 最大 最小 平均 最大 最小 平均 最大 最小 平均

1号炉 37.0 11.0 24.8 28.0 2.2 18.4 28.0 13.0 21.7

2号炉 39.0 16.0 23.3 39.0 2.6 21.3 47.0 13.0 26.3

1号炉 560.0 120.0 338.3 180.0 110.0 148.3 600.0 170.0 353.3

2号炉 430.0 260.0 333.3 430.0 110.0 258.3 440.0 190.0 341.7

1号炉 370.0 87.0 239.5 130.0 76.0 102.2 400.0 100.0 238.3

2号炉 340.0 180.0 235.0 290.0 72.0 177.0 310.0 110.0 228.3

1号炉 29.0 16.0 24.0 46.0 15.0 25.3 62.0 15.0 40.5

2号炉 42.0 9.3 21.6 54.0 11.0 29.7 62.0 21.0 39.7

1号炉 490.0 380.0 410.0 590.0 85.0 235.8 530.0 210.0 423.3

2号炉 560.0 150.0 365.0 470.0 89.0 200.8 520.0 240.0 358.3

1号炉 340.0 250.0 298.3 370.0 66.0 155.3 320.0 130.0 256.7

2号炉 360.0 92.0 242.0 250.0 72.0 124.3 300.0 150.0 220.0

1号炉 33.0 33.0 33.0 32.0 29.0 30.5 49.0 19.0 31.7

2号炉 61.0 1.4 33.6 51.0 21.0 29.8 57.0 24.0 35.6

1号炉 330.0 330.0 330.0 170.0 87.0 128.5 680.0 220.0 358.3

2号炉 520.0 250.0 423.3 790.0 250.0 475.0 480.0 210.0 356.0

1号炉 240.0 240.0 240.0 150.0 63.0 106.5 500.0 140.0 256.7

2号炉 350.0 180.0 295.0 600.0 160.0 343.3 330.0 140.0 240.0

1号炉 43.0 14.0 29.2 41.0 21.0 27.5 69.0 20.0 38.0

2号炉 38.0 22.0 28.8 46.0 23.0 34.7 56.0 21.0 35.7

1号炉 410.0 42.0 278.7 390.0 76.0 207.7 460.0 260.0 383.3

2号炉 420.0 61.0 266.8 370.0 210.0 303.3 550.0 310.0 435.0

1号炉 380.0 27.0 202.8 260.0 48.0 134.5 280.0 160.0 235.0

2号炉 250.0 37.0 167.8 230.0 150.0 191.7 330.0 190.0 266.7

1号炉 25.0 3.7 9.8 18.0 3.6 9.0 34.0 3.4 13.2

2号炉 15.0 3.7 8.1 24.0 2.0 9.4 33.0 5.7 15.1

1号炉 730.0 340.0 466.7 310.0 130.0 193.3 500.0 310.0 385.0

2号炉 440.0 160.0 301.7 580.0 130.0 281.7 780.0 220.0 416.7

1号炉 520.0 260.0 363.3 200.0 97.0 137.8 320.0 200.0 246.7

2号炉 460.0 130.0 293.3 440.0 100.0 225.0 640.0 140.0 311.7

1号炉 29.0 15.0 20.0 31.0 18.0 23.7 49.0 16.0 32.3

2号炉 56.0 16.0 27.8 60.0 16.0 28.8 44.0 12.0 24.5

1号炉 530.0 190.0 330.0 310.0 65.0 193.8 370.0 130.0 257.5

2号炉 450.0 110.0 270.0 310.0 18.0 151.8 310.0 100.0 225.0

1号炉 310.0 130.0 221.7 250.0 42.0 136.7 310.0 75.0 176.3

2号炉 270.0 74.0 170.7 190.0 13.0 99.0 200.0 66.0 139.3
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排ガス洗浄装置入口排ガス測定結果
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