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案件名称：西淀工場空調機修繕 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

大阪広域環境施設組合 



番号 質 問 事 項 回       答 

１ 

【ドレン配管について】 

既設のドレン配管がどのような状況がわかりませ

んが、室内機を出たところで既設配管に接続と考え

てよろしいですか。 

その認識で間違いありません。 

２ 

【電源について】 

仕様書に記載の既設型式 APAK6334S を調べたとこ

ろ 3 相 200V 機のようですが、更新用機器電源単相

200Vは間違いではありませんか。 

単相200Vで間違いありません。 

 


